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Umformer
Volksschule
300 KW

Verteiler Turnsaal Volksschule

VS HK Nord VS HK K01 VS HK Ost VS HK West VS HK K02 VS HK Sid
26,00 kW 7 kW 34,00 kW 13,60 kW 3,50 kW 31,00 kW
60/40 °C 60/40 °C 60/40 °C 60/40 °C 60/40 °C 60/40 °C
Versorgung HS 1,132 m3/h 0,30 m3/h 1,47 m3/h 0,58 m3/h 0,15 m3/h 1,330 m3/h
183,00 kW S\ AR\ AR\, NS\ N\ NS\
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| Verteiler Volksschule Heizraum
m Technik OG Technik EG Technik WWB Technik WWB
| Luftung TS Liftung Garderoben  HK Turnsaal FBZ Garderoben
m 10,61 kW 8,5 kW 24,50 kW 3,60 kW
| 60/40 °C 60/40 °C 70/50 °C 40/30 °C
| 0,47 m3/h 0,37 m3/h 1,05 m3/h 0,30 m3/h
! Versorgung Turnsaal
| 47,21 KW AR\ Y AR\ Ny
! 80/60 °C ! ! ! !
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Liftung Klassen
67,90 kW
60/40 °C
3,00 m3/h

NR Stellantriebe, Ventile
K
J
I
H
G
_u
E
D
C
B
A
NR Pumpendaten
19
18
17
16
15
14
13
12 Wilo Stratos 25/ 1-4
11 Wilo Stratos 25/ 1-6
10 Wilo Stratos 25/ 1-4
9 Wilo Stratos 25/ 1-4
8 Wilo Stratos 25/ 1-6
7 Wilo Stratos 25/ 1-6
6 Wilo Stratos 25/ 1-6
5 Wilo Stratos 25/ 1-6
4 Wilo Stratos 25/ 1-6
3 Wilo Stratos 25/ 1-6
2 Wilo Stratos 25/ 1-6
1 | Wilo Top S 65-10
Generalsanierung VS und ASO w
Waidhofen an der Thaya | _N
Heizung Vorlauf Kugelhahn
Heizung Ricklauf Absperrventil
Kaltwasser Strangregulierventil
Feuerloschleitung Durchgangsventil mit Motor
Kihlwasser Vorlauf . o
Kiihiwasser Riicklauf Drei-Wege-Ventil mit Motor
Dampfleitung Umwalzpumpe
Warmwasser Manometer
Zirkulation Thermometer
Schmutzwasser
HEIZUNG BESTAND Ruckschlagklappe
Flhler
_ Ausdehnungsgefass Entleerung
| Schmutzfanger
N T0/55°C \ Sicherheitsventil
% X Plattenwarmetauscher
N~ Systemtrennung Filter
2N
Strahlpumpe Wassersackrohr mit Manometerhahn
Mindermengenventil
B | Anderung Temperatur Heizkérperauslegung Turnsaal Mempdér 21.07.2014
B | Ergénzung Daten Turnsaaltrakt Mempdér 20.05.2014
A | Planerstellung Mempér 03.05.2013
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Diese Zeichnung ist das geistige Eigentum von Mempdr Haustechnik GmbH und darf ohne unserer ausdriicklichen
Bewilligung weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt werden. Die unbefugte Verwendung durch den Empfanger oder
Dritte wird gemafn den gesetzlichen Bestimmungen zivil.- u. strafrechtlich verfolgt.




