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ah3 Architekten ZT GmbH
Haupiplatz 3
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Auftraggeher

Volksschulgemeinde Ziersdorf
Hauptplatz 1
3710 Ziersdorf

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberlihrte Gebaudeteile
Waéarmebriicken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuhitechnik

DI(FH) Felix Heisinger
T 01-3192005-31

F 01-3192005-50

M 0699-13192015

E felix.heisinger@ibo.at
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mZ M -

EN 1SO 6946:2003-10
EN 1SO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01-01
pauschal, ON B 8110-6:2010-01, Formel (12)
vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01

ON H 5056:2011-03
ON H 5057:2011-03
ON H 5059:2010-01
ON H 5058:2011-03

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2011, es werden die Berechnungsnormen

Stand 2011 verwendet.
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BEZEICHNUNG Volksschule Ziersdorf Bestand

Gebaude(-teil) Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen) Baujahr

Nutzungsprofil Kindergarien und Pflichtschulen Letzte Verédnderung

Stralle Erlenaugasse 10 Katastralgemeinde Ziersdorf
PLZ/Ort 3710 Ziersdorf 7 KG-Nr. 09135
Grundstuicksnr. 464,467,470 Seehohe 229

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONE
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWB SK

o Si

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge,
weiche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden muss.
Die Anforderung richtet sich an den wohngebaudeaquivalenten Heizwamebedar.

KB: Der Kohtbedarf beschreibt jene Warmemengs, welche aus den Rumen rechnerisch
abgsfuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auflen'uftinduzierten
Kohlbedarf.

WWWB: Der Warmwassenwamebedarf ist als fischenbezogener Defaultwert
feslgelegt Er enlspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
weicher um ca 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwaml wird.

HEB: Beim Heizenerg'ebedarf werden zusatziich zum Nutzenergiebedarf die Veriuste
der Haustechnik im Gebaude beriicksichtigt Dazu zahlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Belriebsstrombedarf ist a's flachenbezogener Defaultwert festgelegt
Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzich zum Heizenergiebedarf der
Haushaitsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedart entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primarenergiebedarf schliefit die gesamte Energe fur den Bedar
im Gebaude einschliellich ailer Vorketlen mit ein. Dieser weist einen
emeuerbaren und einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der
Ermittlungszeitraum fur de Konversionsfaktoren ist 2004-2008.

CO 2: Gesamte dem Endenergiebedarf zZuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieRlich jener far Transport und Erz sowie aller Verlusle. Zu deren
Berechnung wurden Obliche Allokationsregaln unterstelit

{GEE: Der Gesamlenergeeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenerg ebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedaif pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis enlspricht den Vorgaben der Richtiinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz” des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU tber d e Gesamlenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfléche
Bezugs-Grundflache
Brutto-Volumen
Gebaude-Hillflache
Kompaktheit (A/V)

charakteristische Lédnge

WARME- UND ENERGIEBEDARF

2.361,00 m2
1.888,80 m2
8.760,96 m3
3.177,00 m2

0,36 1/m

2,716 m

Klimaregion
Heiztage

Heizgradtage

Norm-AuBRentemperatur

Soll-Innentemperatur

N
220 d
3521 Kd
-142°C

20 °C

Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)

mittlerer U-Wert 1,090 Wim2K
Bauweise schwere
Art der Luftung Fensterliiftung

Sommertauglichkeit keine Angabe

LEK T-Wert 69 -

Referenzkima. Stendorima ' Anocenng. |
spezifisch: ‘zonenbezogen spezifisch i

HWB* | 3&71kWwmda | | 304293 KWha || 3473 kWhmda | | D

HWB 288.258 kWi/a | 122,00 kWh/m2a |

WWWB 22.229 kWhfa | 9,42 kWn/m2a |

KB* 0,02 kWh/m3a 104 kWh/a 0,01 kWh/m3a

KB 17.669 kWh/a 7,48 kWh/m2a

BefEB 0 kWn/a 0,00 kWh/m2a

HTEB RH 2,673 kWh/a 1,13 kWh/m2a

HTEB WW 1.719 kWn/a 0,73 kWh/m2a

HTEB 5.124 KiWn/a 2,17 kWh/m2a

KTEB 0 kWnla 0,00 kWh/m2a

HEB 315.610 kWhia 133,68 kWh/m2a

KEB 0 kWn/a 0,00 kWh/m2a

BelEB 58.553 kWhnl/a 24,80 kWh/m2a

BSB 38.779 kWnl/a 16,42 kWh/m2a

EEB 412,943 KWhla 174,90 kWn/m2a

PEB 1.081.910 kWh/a 458,20 kWn/m2a

PEB n.ern. 887.827 kWhia 376,00 kWh/m2a

PEB ern. 194.083 kWh/a 82,20 kWh/m2a

co2 172197 kola 72,90 kgim2a

fGEE 1,57 - 1,60 -

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin

Ausstellungsdatum 17.10.2013 Unterschrift

Giiltigkeitsdatum 16.10.2023

Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungseinheilen unlerschiedicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und der Lage
hier angegebenen abweichen. ]
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefiich der Information. Aufgrund der idealisierten Elhgaé%m




