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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebdudeteile
Erdberlihrte Gebaudeteile
Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuhltechnik
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EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01-01
pauschal, ON B 8110-6:2010-01, Formel (12)
detailliert, ON B 8110-6:2010-01

ON H 5056:2011-03
ON H 5057:2011-03
ON H 5059:2010-01
ON H 5058:2011-03

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2011, es werden die Berechnungsnormen

Stand 2011 verwendet.
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BEZEICHNUNG Sanierung Volksschule Ziersdorf

Gebaude(-teil) Energieausweis (Kindergarten und Pfiichtschulen) Baujahr 1974
Nﬁtzungsproﬁl Kindergarten und Pflichtschulen Letzte Verénderung

Straflle Erlenaugasse 10 Katastralgemeinde Ziersdorf
PLZ/Ort 3710 Ziersdorf KG-Nr. 09135
Grundstiicksnr. 464,467,470 Seehohe 229

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)
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HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Wamemenge, EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzich zum Heizenergiebedarf der
welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefohit werden muss. Haushaltsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Die Anforderung richtet sich an den wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf. Energiemenge, die eingekauft werden muss.
KB: Der Kuh!bedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen rechnerisch PEB: Der Primé&renergiebedarf schtiefit die gesamte Energle fur den Bedarf
abgefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auRenluftinduzierten im Gebaude einschliefifich a'ler Vorketten mit ein. Dieser weist einen
Kahlbedarf. emeuerbaren und einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der
Ermittlungszeitraum fur de Konversionsfaktoren ist 2004-2008.
WWWB: Der Warmwassenwamebedarf st als fischenbszogener Defauitwert g
feslgelegl Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadralmeter Brulto-Grundfiache, CO 2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
welcher um ca. 30 °C (also beispielswelse von 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird. einschliefilich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren

. i Berechnung wurden bliche Allokationsregeln unlerstelit

HEB8: Beim Heizenergiebedarf werden zusatziich zum Nutzenergiebedarf die Verluste X

der Haustechnik im Gebaude berucksichtigh Dazu zahlen beisplelsweise die Veruste

des Heizkessels, der Energ'ebedarf von Umwalzpumpen elc. {GEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Falktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defau'twert festgelegt

Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis enlspricht den Vorgaben der Richllinie 6 ,Energieginsparung und Wammeschutz” des Oslerreichischen Inslituts for Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamlenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 2.383,20 m2  Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,228 Wim2K
Bezugs-Grundflache 1.906,56 m2 Heiztage 220 d Bauweise schvrere
Brutto-Volumen 9.189,056 m3 Heizgradtage 3521 Kd Art der Liiftung RLT Anlage,...
Gebaude-Hillflache 3.353,71 m2 Norm-AuRentemperatur -14,2 °C Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,36 1/m  Soll-Innentemperatur 20°C LEK T-Wert 14 -
charakteristische Lénge 2,74 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF  Energisausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)

M ,.-it Irlsto]u\

s
3| f\nmrmaq; ; \1
Zonenbezoegen i:}_e_]:'}b!illiie;i'l

5 |
HWB* | 245KWhm3a | | 25.024 KWh/a || 272kWhm3a | 1425 kWhim3a || erfill ) |
HWB i : 17.722 kWnla | 7,44 kWn/m2a | !
WWWB 22438 KWnla | 942 kWh/m2a |
KB* 0,06 kWh/im3a 199 kWnla 0,02 kWhim3a 2,00 KWhimda erfllt
KB 37.126 kWil 15,58 kWh/m2a
BefEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HTEB RH 10.556 kWh/a 4,43 KWh/m2a
HTEB WW 9.919 KWh/a 4,16 kWh/m2a
HTEB ' 54.475 kWila 22,86 KWh/m2a
KTEB 15.253 KWh/a 6,40 KWh/m2a
HEB 79.107 kWh/a 33,19 kWhim2a
KEB 15.253 kWi/a 6,40 kWhim2a
BelEB 38.465 kWiva 16,14 kWhim2a
BSB 39.144 KWiva 16,42 kWhim2a .
EEB 171.969 kWh/a 72,16 KWhim2a 111,88 KWhim2a erfillt
PEB ' 357.182 KWhia 149,90 KWh/m?2a
PEB n.ern. 243.007 KWhia 102,00 kWn/m2a
PEB ern. 114.175 KWh/a 47,90 kWh/m2a
co 2 46.669 kg/a 19,60 kg/m?2a
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ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerln Ofterr. Ifsitut £, Bati
Ausstellungsdatum 17.10.2013 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 16.10.2023
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Die Energ'ekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Elngang
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und dei ag;
hier angegebenen abweichen.
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