
Abgang Hauptschule

180 m3/h 240 m3/h 4 x ABL-Teller DN1003 x ABL-Teller DN100

300 m3/h 5 x ABL-Teller DN100300 m3/h 5 x ABL-Teller DN100

300 m3/h 5 x ABL-Teller DN100360 m3/h 6 x ABL-Teller DN100

1660 m3/h 7 x TRS-K 625x125

1200 m3/h

DN200

DN200DN250

DN200

DN125

DN200DN200DN200DN250

DN200

DN100

350x250

750 m3/h

500x250

1090 m3/h

500x250

1430 m3/h

500x450

2050 m3/h

6270 m3/h 1665 m3/h

500x250

1640 m3/h

500x250

1560 m3/h

DN250

520 m3/h

DN250

520 m3/h

400x250

1040 m3/h

DN250

520 m3/h

400x250

1040 m3/h

DN250

520 m3/h

400x250

1100 m3/h

450x300

2140 m3/h

600x350

2140 m3/h

1000x500 500x350

DN250

520 m3/h

DN250

520 m3/h

500 m3/h

350x350

1020 m3/h

300x250

645 m3/h

DN160

125 m3/h

DN250

DN125

125 m3/h

600x500

4060 m3/h

500x350

2460 m3/h

400x300

1200 m3/h

450x200

1260 m3/h

DN160

240 m3/h

DN160

180 m3/h

DN250

540 m3/h

DN250

600 m3/h

450x300

1860 m3/h

300x300

1020 m3/h

500x1000

6520 m3/h

800x800

8310 m3/h

03-OG Klasse 3b

CO2 T °C

02-OG Klasse 3a

CO2 T °C

01-OG Klasse 2b

CO2 T °C

01-EG Klasse 2a

CO2 T °C

02-EG Klasse 1b

CO2 T °C

04-EG Bibliothek

CO2 T °C

07-OG Klasse 4b

CO2 T °C

06-OG Medienraum

CO2 T °C

04-OG Klasse 4a

CO2 T °C

05-EG Klasse 1a

CO2 T °C

8380 m3/h

800x800

6520 m3/h

500x1000

400x300

1260 m3/h

600x200

1200 m3/h

500x200

820 m3/h

700x200

1660 m3/h

08-EG Konferenzraum

CO2 T °C

11-EG Direktion

CO2 T °C

06-EG Besprechung

CO2 T °C

1260 m3/h

1200 m3/h

450x300

2050 m3/h

550x350

2050 m3/h

450x450

2080 m3/h

520 m3/h

09-EG Sozialraum

CO2 T °C

400x200

865 m3/h

SCHACHT

EI90 Verkleidet

Senkrecht

SCHACHT

EI90 Verkleidet

Senkrecht

SCHACHT

EI90 Verkleidet

Senkrecht

SCHACHT

EI90 Verkleidet

Senkrecht

FFOK FERTIGE

FUSSBODENOBERKANTE

EOK ESTRICHOBERKANTE

DDB DECKENDURCHBRUCH

BDB BODENDURCHBRUCH

OSB GROBSPANPLATTE

MDF MITTELDICHTE FASERPLATTE

GK GIPSKARTONPLATTE

EPDM DICHTUNGSBAHN

XPS POLYSTYROL EXTRUDIERT

WD WÄRMEDÄMMUNG

STB STAHLBETON

ELEKTRO PROJEKT:

INDEX:BESCHREIBUNG:

HEIZUNG LÜFTUNG PROJEKT

FREIGABE :

DATUM:

STATIKER:

ÄNDERUNGEN:

UMBAU HAUPTSCHULE,
VOLKSSCHULE UND TURNSAAL RAINBACH i.M.

POLIERPLAN
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Rainbach i. M. & Co KG

4261 Rainbach im Mühlkreis, Prager Straße 5

GEZ 

ARCHITEKT  DI Albert P. Böhm

Stelzhamerstraße 10

4020 Linz

MASSTAB

%

ARCH+MORE  ZT GmbH

Filiale: Haseneck 7

4048 Puchenau/Linz

18.06.2014

PLANINHALT :

DATUM

PLAN NR.

PLANVERFASSER :

LEGENDE :

POLIERPLAN

FFOK FERTIGE

FUSSBODENOBERKANTE

EOK ESTRICHOBERKANTE

DDB DECKENDURCHBRUCH

BDB BODENDURCHBRUCH

OSB GROBSPANPLATTE

MDF MITTELDICHTE FASERPLATTE

GK GIPSKARTONPLATTE

EPDM DICHTUNGSBAHN

XPS POLYSTYROL EXTRUDIERT

WD WÄRMEDÄMMUNG

STB STAHLBETON

LEGENDE :

1111 Rainbach Lüftungsschema 14_07_07 - Schema

VOLKSSCHULE

Lüftungsschema

ÜBERSICHTSPLAN :

Tel.:    0732 603013

rainbach@archevolution.at

NATURMASSE SIND ZU NEHMEN, KOTEN ZU PRÜFEN UND

VERBINDLICH NACHZURECHNEN!

ALLE KONSTRUKTIVEN BAUTEILE SIND GEHOBELT AUSZUFÜHREN!

ALLE U-WERTE LT. ENERGIEAUSWEIS SIND BINDEND!

...

Lüftungsanlage Schema

Plan Nr.:

1111 VS-HS Rainbach\HKLSE\05 Ausführungsplan\05 Schema\1111 Rainbach TGA 14_07_07.dwg

Maßstab

Bearb.

Datum

Proj.Nr:

MC

18.06.2014

1111




Änderung:
...

1:50

Legenda


