
Bestandsgebäude
EG, 1.OG

T Sozialraum

T Büro Amtsleiter

F Sozialraum

F Büro Amtsleiter

Fernwärme

Strom

Datenpunktlegende

Volumenzähler, zB m³ WasserV

V Volumenstrom, zB. m³/h

T Lufttemperatur

Wärmemengenzähler, zB. kWhWMZ

Stromzähler, zB. kWhSZ

F relative Luftfeuchte

CO2 Büro Amtsleiter

CO2 Sozialraum

CO2 CO2 Gehalt der Luft, zB. ppm

Lüftungsanlage RLT-1 und Kälteanlage 1

SZ

Hilfstrom Heizungsverteiler Bestand

SZ

Splitklimaanlage 3 Bestand

SZ

Fernwärme Gesamt

WMZ

Stromverteiler

Lüftungsanlage
mit WRG

Systemgrenze Bestandsgebäude (Mustersanierung)

T Büro Bauamt F Büro Bauamt CO2 Büro Bauamt

Gesamtstrom

SZ

T ZUL F ZUL

Systemgrenze Neubau und Dachgeschoßausbau

Systemgrenze Sanierung 

Wärme FBH Bestand

WMZ

Wärme TWE-Anlage

WMZ

Wärme Lüftung RLT-1

WMZ

TWE-Anlage

Kälte Lüftung RLT-1

WMZ

Kälteanlage 1

Wasser
Wasseranschluss TWE

V

Abgang Versorgung Neubau

WMZ

Heizungsversorgung
Neubau

Lüftungsanlage 2
RLT- 2 Küche/Catering

Allgemein und Beleuchtung für Bestand

SZ

T Außenlufttemperatur

Schema EVM Konzept
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